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1. Allgemeine Bedingungen 
 
1.1 Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung 
 

Die Angebotspreise sind bindend für den gesamten Ausführungszeitraum. 
Der Auftraggeber behält sich vor die Arbeiten auf mehrere Bieter zu verteilen. 
 
Der Auftrag wird schriftlich vergeben. Er gilt erst nach Vorlage der vorbehaltlosen, 
vollinhaltlichen Auftragsbestätigung als erteilt. 
 
Der Auftragnehmer trägt die ausschließliche Verantwortung für die ordnungsgemäße und 
sicherheitstechnisch einwandfreie Durchführung der ihm übertragenen Arbeiten. Diese wird 
durch die Anwesenheit von e-netz Südhessen-Personal auf der Baustelle nicht eingeschränkt. 

 
1.2 Preisstellung, Zahlungstermine 
 

Die Einzelpreise sind Festpreise für die Ausführungszeit und beinhalten alle nicht 
aufgeführten Nebenkosten, die bei fachgerechter Ausführung anfallen. 
 
Mengenänderungen begründen keine Änderung der Einzelpreise. Die Abrechnung erfolgt 
nach den tatsächlich erbrachten Leistungen. 
 
Zusätzliche, nicht im Auftrag aufgeführte Leistungen werden nur vergütet, wenn sie von der e-
netz Südhessen AG angeordnet worden sind. Unser Beauftragter bestätigt durch seine 
Unterschrift nur den Umfang der erbrachten Leistungen. 

 
1.3 Koordinator 
 

Vor Tätigkeitsbeginn wird seitens des Auftragnehmers und Auftraggebers ein Koordinator 
benannt und ist eine Absprache/Begehung durchzuführen, bei der die Arbeiten und 
sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen koordiniert werden. 
 
Koordinator der e-netz Südhessen AG ist Herr Privitello Abt.G172  
Tel.: 06151/701-8567. 

 
1.4 Meldung von Defekten an Leuchten, die nicht vor Ort instand gesetzt werden können,  
 an die Abteilung G172, Herrn Privitello. 

 
1.5 Der Zugang zu elektrischen Betriebsstätten wird nur elektrotechnisch unterwiesenem  
 Personal gestattet. Die Unterweisung (DIN VDE 0105) erfolgt durch den  
 Sicherheitsingenieur der e-netz Südhessen AG. Die Unterweisung wird schriftlich bestätigt 

und ist nach Ablauf eines Jahres zu wiederholen. 
 
Der Auftragnehmer erhält eine grundsätzliche Einweisung über das Bedienen der  

 Schalttafel für Straßenbeleuchtungsanlagen durch den Auftraggeber. 
 

1.6 Ausgetauschte Lampen werden von der e-netz Südhessen AG verwertet und sind in unserer 
Sammelstelle abzugeben. 

 
1.7 Einholung und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen in den jeweiligen Kommunen. 
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2. Unfallverhütung, Vorschriften, Normen DIN/VDE/DGUV/RSA 
 

Grundlagen für die Ausführung von Arbeiten sind neben dem vorliegenden 
Leistungsverzeichnis die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften, die  
DIN/VDE-Bestimmungen und sonstigen Verordnungen, Vorschriften und Regeln der Technik. 
Der Auftragnehmer hat einen Nachweis über die Schulung des Personals hinsichtlich der RSA 
vorzulegen. 

 
 
 
Auswahl der wichtigsten Vorschriften, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

  - DGUV Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift) 
  - DGUV Regel 100-500 (Betreiben von Arbeitsmitteln) 
  - DIN-VDE 0105, Teil 01 (Betrieb von elektrischen Anlagen 
  - DIN 31051 (Grundlagen der Instandhaltung) 
  - RSA-21 (Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen) 
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Wartungsarbeiten allgemein 
 
Die Arbeiten werden in einem Kalenderjahr ausgeführt.  
Vor Beginn der Arbeiten erhält der Auftragnehmer vom Auftraggeber die entsprechenden 
Planunterlagen mit den Leuchtenstandorten. 
 
Die Arbeiten sollen in der Zeit von Februar bis Oktober des Jahres ausgeführt werden. 
 
Wartungsarbeiten bei konventionellen Leuchten 
 
Bestehend aus: 
 
- Gestellung eines Steiger-Fahrzeuges mit Bedienungspersonal und entsprechend geschulten   
       Fachkräften. 
 
- Auswechslung von Lampen bei eingeschalteter Anlage. Die Lampen werden vom Auftraggeber  
      bereitgestellt und sind im Hauptlager im Dornheimer Weg 24, Darmstadt, abzuholen. 
 
- Feuchtreinigung der Leuchtenwannen und Gläser. Geeignete Reinigungsmittel sind vom  
      Auftragnehmer beizustellen. 
 
1 Stück                                    Einzelpreis _________EUR             Gesamtpreis _________EUR  
 
 
 
Wartungsarbeiten bei LED-Leuchten 
 
Bestehend aus: 
 
- Gestellung eines Steiger-Fahrzeuges mit Bedienungspersonal und entsprechend geschulten   
       Fachkräften. 
 
- Feuchtreinigung der Leuchtenwannen und Gläser. Geeignete Reinigungsmittel sind vom  
      Auftragnehmer beizustellen. 
 
1 Stück                                    Einzelpreis _________EUR             Gesamtpreis _________EUR 
 
 
 
Sichtkontrolle von Teilen auf erkennbare Mängel 
 
Funktionsprüfung von Teilen oder Anlagen auf einwandfreie elektrische und mechanische 
Funktionsfähigkeit. Austausch von defekten Lampenfassungen, Vorschaltgeräten, Zündgeräten, 
Sicherungen, Masttürchen und Leuchtengläsern. Die erforderlichen Ersatzteile werden vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellt und sind im Hauptlager im Dornheimer Weg 24, Darmstadt, 
abzuholen. 
Die Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrotechnischen Fachkräften ausgeführt 
werden. Die Qualifikation ist dem Auftraggeber nachzuweisen. 
Für die vorgenannten Arbeiten wird pauschal pro 100 gewarteter Leuchten 1 Arbeitsstunde vergütet. 
 
1 Stunde   Einzelpreis _________EUR              Gesamtpreis _________EUR 
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Kontrolle 
 
Nach erfolgter Wartung ist die gesamte Beleuchtung einer Kommune einzuschalten und auf defekte 
Lampen hin zu überprüfen. Ausgefallene Lampen sind instand zu setzen, so daß nach einer erfolgten 
Wartung keine Leuchte mehr außer Funktion ist. 
Für die vorgenannten Arbeiten wird pauschal je Einspeisung eine Arbeitsstunde vergütet. 
 
1 Stunde   Einzelpreis _________EUR             Gesamtpreis _________EUR 
 
 
Erdungsprüfung 
 
Prüfung ob eine Erdungsverbindung am Mast angebracht wurde und ob diese mechanisch fest ist.  
Messung des Schleifenwiderstandes und Protokollierung des Messergebnisses auf vorbereitetem 
Formblatt. Prüfung der Spannungsfreiheit am Mast.  
 
1 Stück                                      Einzelpreis _________EUR              Gesamtpreis _________EUR 
 
 
Absperranhänger 
 
Bereitstellung eines Absperranhängers inklusive Zugfahrzeug und Bedienpersonal. 
 
1 Stunde   Einzelpreis _________EUR             Gesamtpreis _________EUR 
 
 
 
Summe  Wartungsarbeiten                                                                 Gesamtpreis _________EUR 


